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 Componentes de Uponor Smatrix Base
 Un sistema Uponor Smatrix Base se puede combinar con los siguientes componentes:
 • Uponor Smatrix Base Controller X-145 (unidad base)
 • Uponor Smatrix Base Timer I-143 (temporizador I-143)
 • Uponor Smatrix Base Thermostat Standard T-145/T-145 POD (termostato estándar T-145/T-145 POD)
 • Uponor Smatrix Base Thermostat Dig T-146 (termostato digital T-146)
 • Uponor Smatrix Base Thermostat Prog.+RH T-148 (termostato digital T-148)
 • Uponor Smatrix Base Thermostat Flush T-144 (termostato analógico T-144)
 • Uponor Smatrix Base Thermostat Public T-143 (termostato público T-143)
 • Uponor Smatrix Base Slave Module M-140 (módulo secundario M-140)
 • Uponor Smatrix Base Star Module M-141 (módulo en estrella M-141)
 • Uponor Smatrix Transformer A-1XX (transformador A-1XX)
 Ejemplo del sistema
 GUÍA RÁPIDA
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 Derechos de propiedad intelectual y exención de responsabilidad
 Uponor ha preparado este manual de instalación y funcionamiento, y todo el contenido incluido única-mente con fines informativos. El contenido del manual (incluidos los gráficos, logotipos, iconos, texto e imá-genes) está sujeto a derechos de autor y protegido por leyes de derechos de autor y tratados internacionales. Al utilizar el manual, usted se compromete a cumplir todas las leyes de derechos de autor internacionales. La modificación o uso de cualquiera de los contenidos del manual para cualquier otro propósito constituye una violación de los derechos de autor, marcas registradas y otros derechos de propiedad de Uponor.
 Se da por supuesto el cumplimiento de todas las medidas de seguridad necesarias para la instalación de los componentes de Uponor Smatrix Base, incluyendo cualquier componente que sea parte de dicho sistema, cubierto por el manual:
 • Ha sido seleccionado, planificado, instalado y puesto en funcionamiento por un profesional e instalador debidamente titulado y cualificado de conformidad con las actuales instrucciones de instalación (en el momento de la instalación) facilitadas por Uponor, así como de conformidad con todos los códigos aplicables en materia de fontanería y edificios y demás requisitos y directrices;
 • No haya sido expuesto (de forma temporal o conti-nuada) a temperaturas, presión y/o tensiones que excedan los límites impresos en los productos o in-dicados en las instrucciones facilitadas por Uponor;
 • Se encuentre en la ubicación original en la que fue instalado y no haya sido reparado, reemplazado o sujeto a manipulación sin el previo consentimiento por escrito de Uponor;
 • Esté conectado al suministro de agua potable o pro-ductos de fontanería, calefacción y/o refrigeración compatibles aprobados o especificados por Uponor;
 • No esté conectado a (o sea utilizado con) pro-ductos, piezas o componentes no pertenecientes a Uponor a excepción de aquellos aprobados o especificados por Uponor; y
 • No muestre signos de manipulación, uso indebido, falta de mantenimiento, almacenamiento inade-cuado, negligencia o daño accidental antes de la instalación y la puesta en funcionamiento.
 Aunque Uponor se ha esforzado por garantizar que el manual sea preciso, no se garantiza la precisión de la información del mismo. Uponor se reserva el derecho de modificar las especificaciones y características descritas en la misma, o de interrumpir la fabricación de Uponor Smatrix Base descrito en cualquier momento sin previo aviso u obligación. El manual se proporciona "tal como está" sin garantías de ningún tipo, ni explícita ni implí-citamente. La información debe ser verificada indepen-dientemente antes de ser utilizada.
 Uponor no asume ningún tipo de responsabilidad como consecuencia de la omisión de las indicacio-nes recogidas en la guía.
 La lectura de esta guía rápida no sustituye a ninguno de los manuales de los componentes de Uponor Radio Control System.
 Uponor no se hará responsable de cualquier daño que pudiera producirse como consecuencia de la ausencia de información detallada en esta guía rápida. Por ello se recomienda leer con atención los manuales técnicos de cada uno de los componentes.
 Esta exención de responsabilidad y cualquier otra recogida en esta guía no limita los derechos legales de los consumidores.
 GUÍA RÁPIDA
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 Esta guía rápida sirve de recordatorio a los instaladores experimentados. Se recomienda leer íntegramente el manual antes de instalar el sistema de control.
 Instrucciones sobre seguridad
 Símbolos utilizados en este manual
 Los siguientes símbolos se utilizan en el manual para indicar las precauciones especiales que se deben tomar en la instalación y funcionamiento de cualquier equipo Uponor:
 Advertencia:Riesgo de lesiones. Ignorar las advertencias puede provocar lesiones o dañar los componentes.
 Precaución:Ignorar las precauciones puede provocar un mal funcionamiento.
 Medidas de seguridad
 Deben seguirse las siguientes indicaciones cuando se instala o maneja cualquier dispositivo Uponor:
 • Lea y siga las instrucciones del manual de instalación y funcionamiento.
 • La instalación se debe llevar a cabo por una persona cualificada de acuerdo con la legislación local.
 • Está prohibido realizar cambios o modificaciones no especificados en este manual.
 • Toda la alimentación eléctrica debe desconectarse antes de iniciar cualquier trabajo de cableado.
 • No utilice agua para limpiar los componentes Uponor.
 • No exponga los componentes Uponor a vapores o gases inflamables.
 No aceptaremos responsabilidad alguna por los daños o averías que sean consecuencia del incumplimiento de estas instrucciones.
 Alimentación eléctrica
 Advertencia:El sistema de Uponor utiliza alimentación 50 Hz, 230 V CA. En caso de emergencia, desconecte inmediatamente la alimentación.
 Restricciones técnicas
 Precaución:Para evitar interferencias, mantenga los cables de instalación/datos alejados de los cables de alimentación de más de 50 V.
 Eliminación correcta de este producto (re-siduos de equipos eléctricos y electrónicos)
 NOTA:Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de.
 Este símbolo marcado sobre el propio producto o en la documentación adjunta, indica que este producto no se debe eliminar junto a otros
 residuos domésticos al final de su vida útil. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud de las personas derivadas de una eliminación de residuos inadecuada, separe este producto otro tipo de residuo y recíclelo con responsabilidad para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales.
 Los usuarios particulares deberán contactar bien con el distribuidor en el que adquirieron este producto o con las oficinas de su ayuntamiento para obtener más información sobre dónde y cómo se puede llevar este producto para reciclarlo de forma respetuosa con el medio ambiente.
 Las empresas deberán contactar con su proveedor y comprobar los términos y las condiciones del contrato de compra. Este producto no se debe mezclar con otros residuos comerciales.
 Prólogo
 GUÍA RÁPIDA
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 Guía rápida
 NOTA:Esta es una guía rápida que sirve de recorda-torio a los instaladores experimentados. Se recomienda leer íntegramente el manual antes de instalar el sistema de control.
 Advertencia:La instalación y el mantenimiento eléctrico de elementos protegidos con tapas y que funcio-nen a 230 V CA se debe llevar a cabo bajo la supervisión de un electricista cualificado.
 AB + - A B + - A B + -
 BUS
 BUS
 M-140*
 M-141*
 X-145
 * La ilustración muestra un ejemplo de instalación con opciones.
 Instrucciones de funcionamiento del termostato
 T-145 T-144 T-143T-148T-146
 20
 5 35
 Protocolo de comunicaciones
 El sistema se basa en un protocolo de comunicaciones bus (requiere identificadores ID únicos de los termosta-tos para que se registren en la unidad base), utilizando conexiones de topología daisy chain, directa o en estre-lla. Esto permite realizar conexiones en serie y paralelo, facilita el cableado y la conexión de termostatos y dispositivos del sistema y resulta más fácil que conectar un termostato por terminal de conexión.
 El amplio abanico de posibilidades de conexión presen-tados con este protocolo de comunicaciones se puede combinar de la manera más adecuada para el sistema actual.
 GUÍA RÁPIDA
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 T-144
 M-141*
 T-148T-146T-145T-143I-143
 X-145M-140*
 X-145M-140*
 T-143
 T-148T-146T-143
 X-145M-140*M-141*
 X-145
 X-145
 A B
 C D
 F G H
 1
 2
 3
 E
 J KI
 1
 23
 1
 2
 2
 2
 3 s
 31
 1
 11
 2
 3
 1
 3
 +-
 +-
 + - + - + -
 BA
 BA
 BA BA BA
 + -A B
 1 2 3 4
 ON DIP
 T-148I-143
 T-148T-146
 *Opcional
 *Opcional*Opcional
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 Instalación
 Advertencia:El módulo del transformador es pesado y se podría soltar en caso de colocar la unidad base boca abajo sin la correspondiente tapa.
 NOTA:Es necesario desconectar los cables situados entre el transformador y la tarjeta de la unidad base antes de retirarlo.
 NOTA:Conecte solo un actuador para cada canal. Los canales 01 y 02 tienen dos salidas (a y b) para dos actuadores.
 Precaución:Compruebe que cada actuador está conectado al canal correcto para que los termostatos controlen los circuitos correctos.
 NOTA:Es necesario registrar al menos un termostato antes de registrar un dispositivo del sistema.
 Precaución:Los interruptores del termostato público se deben ajustar antes de registrar el termostato.
 Precaución:Los interruptores del termostato público se de-ben ajustar a una de las funciones disponibles, o será imposible registrarlos.
 A. Fije el conjunto de unidades base a la pared, bien con un carril DIN o utilizando tornillos y anclajes.
 B. Conecte los actuadores.
 C. Conecte un cable de comunicación a la unidad base, al módulo secundario y/o al módulo de inicio op-cional. Nota: Se recomienda la topología bus daisy chain. Consulte la página 5, Protocolo de Comuni-caciones, para obtener más información.
 D. Conecte un cable de comunicación al termostato/programador.
 E. Conecte la sonda exterior opcional (solo en termos-tatos compatibles).
 F. Ajuste el interruptor DIP del termostato público T-143.
 Función
 Interruptor
 1 2 3 4
 Termostatos estándar para habitaciones
 Apa-
 gado
 Apa-
 gado
 Apa-
 gado
 Apa-
 gado
 Termostato estándar para habitaciones con sensor de temperatura de suelo
 Encen-
 dido
 Apa-
 gado
 Apa-
 gado
 Apa-
 gado
 Termostato estándar o dispositivo de sistema para habitaciones con sensor de temperatura exterior
 Apa-
 gado
 Encen-
 dido
 Apa-
 gado
 Apa-
 gado
 Dispositivo del sistema donde la entrada del sensor se utiliza para la función de cambio Confort/ECO
 Apa-
 gado
 Apa-
 gado
 Apa-
 gado
 Encen-
 dido
 Sonda inalámbrica Apa-
 gado
 Encen-
 dido
 Apa-
 gado
 Encen-
 dido
 G. Compruebe que todos los cableados estén conectados completa y correctamente:
 • Actuadores • Cambio calefacción/refrigeración • Bomba de circulación
 H. Asegúrese de que el compartimento de CA de 230 V de la unidad base esté cerrado y de que el tornillo de fijación esté apretado.
 I. Conecte el cable de corriente a una toma de 230 V CA, o si la normativa local lo requiriera, a una caja de distribución.
 J. Ajuste la hora y la fecha de los termostatos y del programador (solo para el termostato digital T-148 y el programador).
 K. Seleccione el modo de control del termostato (menú de configuración 04, solo en termostatos digitales). Predeterminado: RT (termostatos estándar para habitaciones).
 L. Registre los termostatos, el programador y los demás dispositivos del sistema en el orden indicado (siguiente página).
 GUÍA RÁPIDA
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 1 2.1 2.2 2.3
 2.2
 2.1
 T-146T-148
 T-145
 T-1433
 T-144
 2
 3
 4 5.1 5.2 5.3
 5.4T-143
 6I-143
 5 s
 5 s
 75
 6
 8
 3 s
 3 s
 5 s
 5 s5 s
 5 s
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 Registrar un termostato o dispositivo de sistema a la unidad base
 NOTA:Es necesario registrar al menos un termostato antes de registrar un dispositivo del sistema.
 Para registrar termostatos y dispositivos del sistema (programador, etc.) a la unidad base:
 1. Pulse y mantenga pulsado el botón OK de la unidad base durante unos 3 segundos, hasta que el LED del ca-nal 1 (o el primer canal no registrado) parpadee en rojo.
 2. Selección del canal del actuador
 2.1 Utilice los botones < y > para mover el puntero (LED parpadea en rojo) al canal deseado.
 2.2 Pulse el botón OK para seleccionar el canal que desea registrar. El LED del canal seleccionado comenzará a parpadear en verde.
 2.3 Repita los pasos 2.1 y 2.2 hasta que se hayan selec-cionado todos los canales que se deseen registrar con el termostato (LED parpadeando en verde).
 Nota: Se recomienda registrar todos los canales al termostato al mismo tiempo.
 3. Registro del termostato
 Termostato T-143, con varias funciones
 3.1 Pulse y mantenga pulsado el botón de registro del termostato, suéltelo cuando el LED empie-ce a parpadear en verde (ubicado en el orificio situado encima del botón de registro). El LED del canal seleccionado en la unidad base quedará encendido fijo en verde, con lo que el registro se habrá completado.
 Termostato T-144
 3.1 Con un instrumento puntiagudo, pulse y manten-ga pulsado el botón de registro del termostato, y suéltelo cuando el LED situado encima del dial comience a parpadear. El LED del canal seleccionado en la unidad base quedará encendido fijo en verde, con lo que el registro se habrá completado.
 Termostato T-145
 3.1 Pulse y mantenga pulsado el botón de registro del termostato, y suéltelo cuando el LED de la parte frontal del termostato empiece a parpadear. El LED del canal seleccionado en la unidad base quedará encendido fijo en verde, con lo que el registro se habrá completado.
 Termostatos T-146 y T-148
 3.1 Pulse y mantenga pulsados los botones - y + del termostato hasta que se muestre el texto CnF (configurar) y un icono de comunicación. El LED del canal seleccionado en la unidad base quedará encendido fijo en verde, con lo que el registro se habrá completado.
 4. Repita los pasos 2 y 3 hasta que todos los termosta-tos disponibles queden registrados.
 5. Selección del canal del dispositivo del sistema
 5.1 Utilice los botones < y > para mover el puntero hasta el LED de alimentación (el LED parpadea en rojo).
 5.2 Pulse el botón OK para acceder al modo de re-gistro del canal del sistema. El LED de alimenta-ción parpadeará con el patrón de parpadeo largo, pausa corta, parpadeo largo y el LED del canal 1 parpadeará en rojo.
 5.3 Seleccione un canal de sistema, consulte la siguiente lista.
 1 = Programador
 2 = Termostato público con sonda exterior
 3 = Termostato público con cambio Confort/ECO
 5.4 Pulse el botón OK para seleccionar el canal del dispositivo del sistema. El LED del canal comen-zará a parpadear en verde
 6. Registro del dispositivo del sistema
 Programador I-143
 6.1 Pulse y mantenga pulsados los botones - y + del termostato hasta que se muestre el texto CnF (configurar) y un icono de comunicación. El LED del canal seleccionado en la unidad base quedará encendido fijo en verde, con lo que el registro se habrá completado.
 Termostato T-143 como un dispositivo del sistema, con varias funciones
 6.1 Pulse y mantenga pulsado el botón de registro del termostato, suéltelo cuando el LED empie-ce a parpadear en verde (ubicado en el orificio situado encima del botón de registro). El LED del canal seleccionado en la unidad base quedará encendido fijo en verde, con lo que el registro se habrá completado.
 7. Repita los pasos 5 y 6 hasta que todos los dispositi-vos del sistema disponibles queden registrados.
 8. Finalizar el registro
 Para finalizar el registro y volver al modo de funcio-namiento, pulse y mantenga pulsado el botón OK de la unidad base durante unos 3 segundos, hasta que los LED verdes se apaguen.
 GUÍA RÁPIDA
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 Quitar el registro de un canal o dispositivo de sistema
 Cuando un canal o dispositivo del sistema se registra indebidamente o si fuera necesario repetir el registro de un termostato, es posible eliminar el registro vigente de la unidad base.
 Para quitar el registro de un canal:
 1. Acceda al modo de registro. El LED del canal 1 parpadeará en rojo/verde, o el primer canal no registrado parpadeará en rojo.
 2. Si desea quitar el registro de un dispositivo de siste-ma (programador, etc.), acceda al modo de registro de canal del sistema. El LED de alimentación parpa-deará con el patrón de parpadeo largo, pausa corta, parpadeo largo y el LED del canal 1 parpadeará en rojo/verde.
 3. Utilice los botones < y > para mover el puntero (el LED parpadea en rojo) hasta el canal seleccionado (parpadea en verde si está registrado) para quitar su registro.
 4. Pulse los botones < y > simultáneamente durante unos 5 segundos hasta que el LED del canal selec-cionado comience a parpadear en rojo.
 Quitar el registro de todos los canales
 Cuando se han registrado indebidamente uno o más canales (termostatos y dispositivos de sistema), es posi-ble quitar el registro de todos al mismo tiempo.
 Para cancelar el registro de todos los canales:
 1. Acceda al modo de registro. El LED del canal 1 parpadeará en rojo/verde, o el primer canal no registrado parpadeará en rojo.
 2. Pulse los botones < y > simultáneamente hasta que los LED de todos los canales, salvo uno se apaguen (unos 10 segundos). El que no se ha apagado par-padea en rojo.
 Funciones varias
 Consulte todo el manual para obtener más información sobre Equilibrado automático de actuadores (eliminando la necesidad de equilibrar manualmente, activado de forma predeterminada), Refrigeración, ajustes Confort/ECO, etc.
 GUÍA RÁPIDA
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 0682
 Datos técnicosGeneral
 IP IP20 (IP: grado de inaccesibilidad a las partes activas del producto y grado de resistencia al agua)
 Máx. HR ambiente (humedad relativa) 85% a 20 °C
 Termostato y programador
 Marca CE
 Pruebas de baja tensión EN 60730-1* y EN 60730-2-9***
 Pruebas CEM (Requisitos de compatibilidad electromagnética) EN 60730-1
 Alimentación eléctrica Desde la unidad base
 Voltaje De 4,5 V a 5,5 V
 Temperatura de funcionamiento De 0 °C a +45 °C
 Temperatura de almacenamiento De -10 °C a +70 °C
 Terminales de conexión (solo termostatos) 0,5 mm² a 2,5 mm²
 Unidad base
 Marca CE
 Pruebas de baja tensión EN 60730-1* y EN 60730-2-1***
 Pruebas CEM (Requisitos de compatibilidad electromagnética) EN 60730-1
 Alimentación eléctrica 230 V CA +10/-15%, 50 Hz o 60 Hz
 Fusible interno T5 F3.15AL 250 V, 5x20 3,15 A actuación rápida
 Temperatura de funcionamiento De 0 °C a +45 °C
 Temperatura de almacenamiento De -20 °C a +70 °C
 Consumo máximo 40 W
 Salidas de relé de bomba y caldera 230 V CA +10/-15%, 250 V CA 8 A máximo
 Entrada de Uso General (GPI) Solo contacto seco
 Salidas de válvula 24 V CA, 4 A máx.
 Conexión de alimentación 1 m de cable con euroconector (salvo Reino Unido)
 Terminales de conexión para alimentación, bomba, GPI y caldera Hasta 4,0 mm² sólido, o 2,5 mm² flexible con casquillo
 Terminales de conexión para comunicación bus 0,5 mm² a 2,5 mm²
 Terminales de conexión para salidas de válvula 0,2 mm² a 1,5 mm²
 *) EN 60730-1 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo
 -- Parte 1: Requisitos generales
 **) EN 60730-2-1 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo
 -- Parte 2-1: Requisitos particulares de los dispositivos de control eléctrico para aparatos
 electrodomésticos
 ***) EN 60730-2-9 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo
 -- Parte 2-9: Requisitos particulares para dispositivos de control termosensibles
 Puede utilizarse en toda Europa0682
 Declaración de conformidad:Por la presente declaramos bajo nuestra propia responsabilidad que los productos a los que se refieren estas instrucciones cumplen con todos los requisitos esenciales dispuestos en la directiva 1999/5/CE sobre Equipos Radioeléctricos y Equipos Terminales de Telecomunicación de marzo de 1999.
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