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Gesundheitliche Wirkung von Feinstaub
 Aus WHO- Studien:• Zusammenhang zwischen der Aufnahme von Feinpartikeln und
 der Zunahme von Erkrankungen der Atemweqe und des Herz-Kreislauf-Systems
 • Einfluß sind neben der Schadstoffwirkung, der Konzentration und der Einwirkungszeit vor allem Partikelgröße und Anzahl.
 • Partikeln > 10 µm sind kaum alveolengängig, Partikeln < 4 µm dringen dagegen bis in die Lungenalveolen ein.
 • Sehr starke Wirkpotentiale haben ultrafeine Partikeln • EU-Richtlinien: < 10 µm und < 2,5 µm (Particulate Matter 10 µm
 bzw. 2,5)
 8. Kolloquium BVT/ Stand der Technik des LfULG in Kooperation mit der LaNU 228.11.2018
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Rohgas- Partikelgrößenverteilung Hackschnitzel-Feuerung 550 kW/ Wald- Hackgut, feucht
 8. Kolloquium BVT/ Stand der Technik des LfULG in Kooperation mit der LaNU 328.11.2018
 Berner-Niederdruck-impaktor0,008 – 15 µm
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(Problem?)Fall- Biomasseheizwerk
 8. Kolloquium BVT/ Stand der Technik des LfULG in Kooperation mit der LaNU 428.11.2018
 3*500 kW- Kessel
 = Anlage nach TA Luft
 Staub-Grenzwert derzeit:
 100 mg/Nm³ tr. @ 11 %O2
 Neu nach 44. BImSchV:
 35 mg/Nm³ tr. @ 6 %O2 bzw.
 23 mg/Nm³ tr. @ 11 %O2
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Lösungsansätze zur Staubabscheidung für Feuerungsanlagen > 100 kW
 Elektrofilter
 Elektrostatische Abscheider
 Wäscher
 • Schlauchfilter• Patronenfilter• Plattenfilter
 Filternde Abscheider
 8. Kolloquium BVT/ Stand der Technik des LfULG in Kooperation mit der LaNU 528.11.2018
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Neuentwicklung ILK Dresden in Zusammenarbeit mit Fa. Ala Talkkari Oy
 Elektroabscheider: Einbringung von Elektroden in die Züge des Kessels, Nutzung der Wandungen als Niederschlagselektrode
 Integration im 1. / 2. Zug des Wärmeübertragers
 Temperaturniveau 500°C –800°C
 Grenzen des elektrostatischen Abscheidemechanismus
 Elektrodenbespülung
 28.11.2018 8. Kolloquium BVT/ Stand der Technik des LfULG in Kooperation mit der LaNU 6
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Filternde Abscheider - Filtermaterialien
 28.11.2018 8. Kolloquium BVT/ Stand der Technik des LfULG in Kooperation mit der LaNU 7
 Material TemperaturDauer Spitzen Säure Alkali Preis-
 faktor
 aromatisches Polyamid (Nomex) 180 … 200 2 2 1
 Glasfaser (beschichtet) 220 … 250 2 3 1,5
 Polytetrafluoräthylen(Teflon) 250 … 280 1 1 4,6
 Edelstahl1.4404 400 … 450 2 3 15
 Edelstahl2.4816 550 … 600 2 3 18
 1 = hervorragend; 2 = gut; 3 = im allgemeinen gut; 4 = mäßig; 5 = schlecht
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Brennstoffbeispiel - Reisspelzen
 828.11.2018 8. Kolloquium BVT/ Stand der Technik des LfULG in Kooperation mit der LaNU
 Rohgasstaubgehalt 3 – 6 g/m³
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Schlauchfilter mit spezieller Ausrüstung
 28.11.2018 8. Kolloquium BVT/ Stand der Technik des LfULG in Kooperation mit der LaNU 9
 • Hersteller B - PTFE/P84 – Nadelfilz CARAT auf PTFE-Träger, mit PTFE-Coating
 • Hersteller C - Needlona PTFE-PI/PTFE 634 MPS CS 30,
 beide ca. 630 g/ m2
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Ergebnisse Reingasstaubmessungen
 28.11.2018 8. Kolloquium BVT/ Stand der Technik des LfULG in Kooperation mit der LaNU 10
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Zusammenfassung Schlauchfilter
 Zuverlässige Abscheideleistung; bei korrekter Bauausführung
 Begleitheizung
 Isolation
 Ausschleusung Staub
 Richtige Dimensionierung der Abreinigung
 Keine Kondensation im Filter
 Meist individuelle Fertigung – Großanlagen
 Großer Platzbedarf/ Bauhöhe
 Für niedrige Abscheideleistung und Regenerierung kommen fast ausschließlich PTFE- Materialien zum Einsatz
 Im Brandfall entstehen Dioxine.
 28.11.2018 8. Kolloquium BVT/ Stand der Technik des LfULG in Kooperation mit der LaNU 11
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Neue Entwicklung Filterschlauch mit hoher Luftdurchlässigkeit
 28.11.2018 8. Kolloquium BVT/ Stand der Technik des LfULG in Kooperation mit der LaNU 12
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Luftdurchlässigkeiten - Polfaservliesstoffe
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Messkampagnen vor Ort bei der Fa. Endress in Burgbernheim
 28.11.2018 8. Kolloquium BVT/ Stand der Technik des LfULG in Kooperation mit der LaNU 14
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Messwerte Staubgehalt und Abreinigungsverhalten
 28.11.2018 8. Kolloquium BVT/ Stand der Technik des LfULG in Kooperation mit der LaNU 15
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Schlauchfilter mit hoher Luftdurchlässigkeit
 Bislang 80 ausgeführte Anlagen durch Fa. Endress
 Kein „Durchfaller“ bei Schornsteinfeger- Messungen
 Komplette Leistungspalette verfügbar
 28.11.2018 8. Kolloquium BVT/ Stand der Technik des LfULG in Kooperation mit der LaNU 16
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Filtertechnik für „Problem- Biomassen“
 Wärmepufferung durch das Gerätegehäuse, keine Taupunktunterschreitung
 Hohe Abscheideleistung und geringer Druckverlust
 rückwirkungsfrei auf den Verbrennungs-prozess durch geringe Druckschwankungen im Fitrationsprozess
 Funkenunempfindliche Filterelemente
 Moderater Preis
 Kein Bypassbetrieb für Teillast und Anfahrphasen
 8. Kolloquium BVT/ Stand der Technik des LfULG in Kooperation mit der LaNU 1728.11.2018
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Untersuchungen unterschiedlicher Metallgewebe
 8. Kolloquium BVT/ Stand der Technik des LfULG in Kooperation mit der LaNU 1828.11.2018
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Realisierung Abscheider
 8. Kolloquium BVT/ Stand der Technik des LfULG in Kooperation mit der LaNU 1928.11.2018
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Heizanlage in der GKA Sinzheim
 8. Kolloquium BVT/ Stand der Technik des LfULG in Kooperation mit der LaNU 2028.11.2018
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Ergebnisse in der Abscheideleistung
 8. Kolloquium BVT/ Stand der Technik des LfULG in Kooperation mit der LaNU 2128.11.2018
 dpFilter t_RohgasFilterflächen-
 belastung Reingas Rohgas Abscheide-grad
 # Pa °C m³/m²h mg/m³ i.N.tr. mg/m³ i.N.tr. % kW1 1011 195 44 21,1 414 94,9 4142 913 196 43 15,4 301 94,9 4763 1039 198 41 9,6 324 97 4564 561 198 44 16,1 254 93,7 4105 698 191 44 9,2 292 96,8 410
 MessFilter Gesamtstaub Kessel-
 Leistung
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Ergebnisse der Dauererprobung
 8. Kolloquium BVT/ Stand der Technik des LfULG in Kooperation mit der LaNU 2228.11.2018
 Brennstoff:
 Grassilage; 20 Ma% Ascheanteil
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Filternde Abscheider mit Metallgewebe- Patrone
 Hohe Standzeiten > 3…5 Jahre
 Unbrennbar
 Relativ hoher Preis der Filterelemente
 Ausführungen derzeit für 400 kW-Anlagen erprobt
 Spezifischer Preis 112 EUR/kW
 2328.11.2018 8. Kolloquium BVT/ Stand der Technik des LfULG in Kooperation mit der LaNU
 ZyklonFilter
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Zusammenfassung
 24
 • Künftige Nutzung von Biomasse als regenerativer Energieträger erfordert an Kesselanlagen Emissionsminderungsmaßnahmen
 • Filternde Abscheider sind die sichersten und zuverlässigsten Abscheider
 • Preisnachteile müssen abgebaut und Platzbedarf minimiert werden
 • Realisierung einer Zuverlässigkeit und die chemische Beständigkeit sindtechnische Herausforderungen
 • Auch Filterpatronen mit Metallgewebe haben sich mittlerweile bewährt.
 • Die spezifischen Preise liegen allerdings mit 88 bis 112 EUR/kW recht hoch.
 • Dies entspricht etwa 33 % der Gesamt- Investition.
 • Eine interessante Lösung wurde mit einem kesselintegrierten Elektrofilter entwickelt;diese ist allerdings noch nicht serienreif, damit sind aber die „neuen“ GW bei schlechten Brennstoffen auch nicht einzuhalten.
 8. Kolloquium BVT/ Stand der Technik des LfULG in Kooperation mit der LaNU28.11.2018
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Institut für Luft- und Kältetechnik Dresden gGmbH
 Vielen Dank für Ihr Interesse .Fragen?
 Dipl.- Ing. Ralf Heideneich________________________________________Tel.: +49 351 / 4081-720Fax: +49 351 / 4081-725E-Mail: [email protected]: www.ilkdresden.de____________________________________
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