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 Uponor Smatrix Wave PLUS komponenter
 Et Uponor Smatrix Wave PLUS-system kan være en kombination af følgende komponenter:
 • Uponor Smatrix Wave PLUS Controller X-165 (kontrolenhed)
 • Uponor Smatrix Wave PLUS Interface I-167 (betjeningsenhed)
 • Uponor Smatrix Wave Thermostat Standard T-165/T-165 POD (termostat T-165/T-165 POD)
 • Uponor Smatrix Wave Thermostat Dig T-166 (digital termostat T-166)
 • Uponor Smatrix Wave PLUS Thermostat D+RH T-167 (digital termostat T-167)
 • Uponor Smatrix Wave Thermostat Prog.+RH T-168 (digital termostat T-168)
 • Uponor Smatrix Wave Thermostat Public T-163 (termostat institutionsmodel T-163)
 • Uponor Smatrix Wave Antenna A-165 (antenne A-165)
 • Uponor Smatrix Wave Slave Module M-160 (slavemodul M-160)
 • Uponor Smatrix Wave Relay Module M-161 (relæmodul M-161)
 • Uponor Smatrix Transformer A-1XX (Strømforsygningsmodul A-1XX)
 Systemeksempel
 1 2 3 4
 1 2 3 403 | 2015
 Uponor Smatrix Wave/Wave PLUSU K I N S TA L L AT I O N A N D O P E R AT I O N M A N UA L
 03 | 2015
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 https://www.uponor.dk/vvs/smatrix/downloads.aspx
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 Copyright og ansvarsfralæggelse
 Denne installations-og betjeningsvejledning er ud-arbejdet af Uponor og alt indhold er udelukkende til informationsformål. Indholdet af vejledningen (inklusiv grafik, logoer, ikoner, tekst og billeder) er omfattet af ophavsret og beskyttet af verdensomspændende lovgivning om ophavsret og traktatbestemmelser. Du accepterer at overholde alle love vedrørende ophavsret over hele verden ved brug af vejledningen. Ændring eller brug af vejledningens indhold til andre formål er en overtrædelse af Uponors ophavsret, varemærke- og andre ejendomsrettigheder.
 Det forudsættes i vejledningen, at sikkerhedsforanstalt-ningerne er blevet overholdt fuldstændig og derudover, at Uponor Smatrix Wave PLUS, inklusiv alle komponen-ter, som er en del af dette system, og som er omfattet af vejledningen:
 • vælges, planlægges, installeres og sættes i drift af en autoriseret og kvalificeret rådgiver og installatør i overensstemmelse med de aktuelle (på installations-tidspunktet) installationsinstruktioner fra Uponor samt i overensstemmelse med alle gældende regler for bygge- og installationsarbejde og andre krav og retningslinjer;
 • ikke er blevet udsat (midlertidigt eller konstant) for temperaturer, tryk og/eller spændinger, der oversti-ger grænserne, der er trykt på produkterne eller er angivet i instruktioner fra Uponor;
 • forbliver på sit oprindelige installationssted og ikke repareres, udskiftes eller modificeres uden forudgå-ende skriftlig tilladelse fra Uponor;
 • sluttes til drikkevandsforsyninger eller kompatible sanitets-, varme- og/eller køleprodukter godkendt eller specificeret af Uponor;
 • ikke tilsluttes eller anvendes med produkter, dele eller komponenter, der ikke er fra Uponor, medmin-dre de er godkendt eller specificeret af Uponor;
 • ikke udviser tegn på modifikation, fejlhåndtering, utilstrækkelig vedligeholdelse, forkert opbevaring, forsømmelighed eller hændelige skader, før installa-tion og ibrugtagning.
 Selvom Uponor tilstræber sig på at sikre, at vejled-ningen er nøjagtig, giver Uponor ingen garanti for, at indholdet heri er nøjagtigt. Uponor forbeholder sig ret til at ændre specifikationerne og funktionerne beskrevet i vejledningen eller ophøre med produktionen af Uponor Smatrix Wave PLUS til enhver tid uden forudgående varsel eller forpligtelse. Vejledningen leveres i "forhån-denværende stand" uden nogen form for hverken ud-trykkelige eller stiltiende garantier. Oplysningerne skal verificeres uafhængigt, før de anvendes på nogen måde.
 I det videst mulige omfang, som loven tillader, frasiger Uponor sig enhver garanti, såvel direkte som indirekte, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier om salgbarhed, egnethed til særlige formål, eller garanti for at immaterielle rettigheder ikke krænkes.
 Denne ansvarsfraskrivelse gælder for, men er ikke begrænset til, vejledningens nøjagtighed, pålidelighed og korrekthed.
 Uponor hæfter under ingen omstændigheder for nogen indirekte, specielle eller hændelige skader, følgeskader eller tab, der skyldes brug af eller manglende evne til at bruge materialerne eller oplysningerne i vejledningen, eller nogen krav, der kan henføres til fejl, udeladelser eller andre unøjagtigheder i vejledningen, selvom Uponor er blevet gjort opmærksom på muligheden for sådanne skader.
 Denne ansvarsfraskrivelse og eventuelle bestem-melser i vejledningen begrænser ikke kundernes lovmæssige rettigheder.
 QU ICKGU IDE
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 Denne quickguide skal bruges som påmindelse for erfar-ne installatører. Vi anbefaler, at hele vejledningen læses, før kontrolsystemet installeres.
 Sikkerhedsforskrifter
 Advarsler i denne vejledning
 Følgende symboler bruges i vejledningen for at indikere særlige forholdsregler ved installation og betjening af Uponor-udstyr:
 Advarsel!Risiko for personskade. Det kan medføre personskade eller beskadigelse af komponenter at ignorere advarsler.
 Forsigtig!Det kan medføre funktionsfejl at ignorere bemærkninger om forsigtighed.
 Sikkerhedsregler
 Overhold følgende foranstaltninger, når du installerer og betjener Uponor-udstyr:
 • Læs og følg instruktionerne i monterings- og betjeningsvejledningen.
 • Montering skal udføres af en kvalificeret person i henhold til lokale bestemmelser.
 • Det er ikke tilladt at foretage ændringer, som ikke er angivet i denne vejledning.
 • Al strømforsyning skal afbrydes, før arbejde på kabler og ledninger påbegyndes.
 • Der må ikke bruges vand til at rengøre Uponor-komponenter.
 • Uponor-komponenter må ikke udsættes for brænd-bare dampe eller gasser.
 Vi påtager os ikke noget ansvar for beskadigelser eller nedbrud, der er opstået som følge af manglende over-holdelse af disse instruktioner.
 Strømforsyning
 Advarsel!Uponor-systemet bruger 50 Hz, 230 V vekselspænding. Afbryd omgående strømmen i nødstilfælde.
 Tekniske begrænsninger
 Forsigtig!Undgå interferens ved at holde installations-/datakabler på afstand af kabler med mere end 50 V.
 Begrænsninger for radiotransmission
 Uponor-systemet bruger radiotransmission. Den benyttede frekvens er reserveret til lignende anvendelser, og chancerne for interferens fra andre radiokilder er meget lav.
 Men i nogle sjældne tilfælde kan det være umuligt at etablere en perfekt radiokommunikation. Transmissions-området er tilstrækkeligt til de fleste anvendelser, men alle bygninger har forskellige forhindringer, der påvirker radiokommunikation og maksimal transmissionsafstand. Hvis der er kommunikationsproblemer, anbefaler Uponor at flytte antennen til en mere optimal position og ikke installere Uponor-radiokilder for tæt på hinanden, hvilket kan løse særlige problemer.
 Bortskaffelses af produktet
 BEMÆRK!Gælder i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer
 Denne markering, der er vist på produktet eller i den tilhørende litteratur, angiver, at det ikke må bortskaffes med det øvrige husholdningsaf-
 fald, når dets levetid er udløbet. For at forebygge mulige skader på miljøet eller menneskers sundhed fra ukontrolleret bortskaffelse af affald skal dette adskilles fra andre former for affald og genvindes ansvarligt for at fremme bæredygtig genbrug af materielle ressourcer.
 Husholdningsbrugere skal enten kontakte den forhand-ler, som de købte dette produkt af, eller de lokale myn-digheder, for at få nærmere oplysninger om, hvor og hvordan de kan indlevere dette produkt til miljømæssig sikker genvinding.
 Erhvervsbrugere skal kontakte deres leverandør og kontrollere købskontraktens betingelser og vilkår. Dette produkt må ikke blandes med andet kommercielt affald til bortskaffelse.
 Forord
 QU ICKGU IDE
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 Quickguide
 BEMÆRK!Dette er en quickguide, der skal bruges som påmindelse for erfarne installatører. Vi anbefaler, at hele vejledningen læses, før kontrolsystemet installeres.
 Advarsel!Elektrisk installation og service bag sikrede 230 V vekselstrømsafskærmninger skal udføres af en autoriseret elektriker.
 GPI 1 GPI
 GPI 2
 GPI 3
 Betjeningsvejledning til betjeningsenhed og termostat
 T-165I-167 T-163T-168T-167T-166
 20
 5 35
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 X-165M-160*
 T-163
 X-165M-160*
 X-165
 X-165
 T-168T-167T-166T-165T-163
 T-168T-167T-166T-163
 A B
 C D E
 1
 2
 3
 F
 G H J
 K L M
 I
 1
 2
 3 s
 English EspañolPortuguês
 DeutschItalianoFrançais
 Suomi
 Svenska
 1 2 3 4
 ON DIP
 T-168
 T-168T-167T-166
 Forbind touchskærm til kontrolenhed
 Fjern kontrolenhedens forbindelse
 SystemtypeSystemtype: Kun varme
 Dato og tid
 Regionale indstillinger
 Sprog
 *Valgmulighed
 *Valgmulighed
 QU ICKGU IDE
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 Installation
 Advarsel!Strømforsyningen er tung og kan gå løs, hvis kontrolenheden holdes omvendt, uden at afskærmningen er på.
 BEMÆRK!Ledninger mellem strømforsyning og kontro-lenheden skal frakobles før demontage.
 BEMÆRK!Tilslut kun én telestat for hver kanal. Kanalerne 01 og 02 har dobbelt udgang (a og b) for to telestater.
 Forsigtig!Sørg for, at hver telestat er sluttet til den korrekte kanal, så termostaterne styrer de korrekte kredsløb.
 BEMÆRK!Mindst én termostat skal registreres, før en systemenhed registreres.
 BEMÆRK!Der kan registreres op til fire kontrolenheder på én betjeningsenhed.
 Forsigtig!Hvis mere end én kontrolenhed er tilgængelig i systemet, skal termostaten registreres som en systemenhed til masterkontrolenheden.
 Forsigtig!Kontakterne i institutionstermostaten skal indstilles, før termostaten registreres.
 Forsigtig!Kontakterne i institutionstermostaten skal indstilles til én af de tilgængelige funktioner, da den ellers ikke kan registreres.
 A. Fastgør hele kontrolenheden, eller dele af den, til væggen, enten med en DIN-skinne eller ved hjælp af skruer og plugs.
 Hvis kontrolenheden er installeret i et metalskab, skal antennen placeres uden for skabet.
 B. Slut antennen til kontrolenheden ved hjælp af det medfølgende antennekabel.
 C. Tilslut telestaterne.
 D. Sæt batterierne i termostaterne.
 E. Tilslut den valgfri eksterne føler (kun kompatible termostater).
 F. Indstil DIP-kontakten på institutionstermostat T-163.
 Funktion*
 Kontakt
 1 2 3 4
 Standard rumtermostat Fra Fra Fra Fra
 Standard rumtermostat sammen med en gulvtemperaturføler
 Til Fra Fra Fra
 Standard rumtermostat eller systemenhed sammen med en udendørs temperaturføler
 Fra Til Fra Fra
 Systemenhed sammen med en fremløbstemperaturføler til varme/køle-omskiftningsfunktion
 Fra Fra Til Fra
 Systemenhed, hvor følerindgangen bruges til komfort/Øko-omskiftningsfunktion
 Fra Fra Fra Til
 Fjernføler Fra Til Fra Til
 Systemenhed, hvor følerindgangen bruges til varme/køle-omskiftningsfunktion
 Fra Fra Til Til
 * Termostaten kan kun registreres som en systemenhed til et Wave PLUS-system med flere kontrolenheder, hvis den er registreret til masterkontrolenheden.
 G. Kontrollér, at al ledningsføring er komplet og korrekt:
 • Telestater • Varme/køle-kontakt • Cirkulationspumpe
 H. Sørg for, at kontrolenhedens 230 V-vekselstrømsrum er lukket, og at monteringsskruen er spændt.
 I. Slut strømkablet til et 230 V-vekselstrømstik eller, hvis lokale regler kræver det, til en tilslutningsdåse.
 J. Indstil tid og dato på termostaterne (kun digital termostat T-168).
 K. Vælg termostatkontroltilstand (indstillingsmenu 04, kun i digitale termostater). Standard: RT (standard rumtermostat).
 L. Start betjeningsenheden op, og fastgør den til laderen.
 M. Følg startguiden i betjeningsenheden frem til registrering.
 N. Registrer termostater, betjeningsenheden og andre systemenheder i denne rækkefølge (næste side).
 QU ICKGU IDE
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 1 2.1 2.2 2.3
 2.2
 2.1
 T-166T-167T-168
 T-165T-1633
 2
 3
 4
 5.1 5.2 5.3 5.4
 T-163I-1676 M-161
 5 s
 75
 6
 8
 3 s
 3 s
 5 s
 5 s
 5 s
 Forbindelse OK
 Forbind touchskærm til kontrolenhed
 Fjern kontrolenhedens forbindelse
 QU ICKGU IDE
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 Registrer termostat eller systemenhed til en kontrolenhed
 BEMÆRK!Mindst én termostat skal registreres, før en systemenhed registreres.
 Sådan registreres rumtermostater og systemenheder (betjeningsenhed osv.) til kontrolenheden:
 1. Tryk på knappen OK på kontrolenheden, og hold den inde i ca. 3 sekunder, indtil indikatorlampen for kanal 1 eller den første ikke-registrerede kanal) blinker rødt.
 2. Valg af kanal til telestat
 2.1 Brug knappen < eller > til at flytte markøren (indi-katorlampen blinker rødt) til den ønskede kanal.
 2.2 Tryk på knappen OK for at vælge kanalen til registrering. Indikatorlampen for den valgte kanal begynder at blinke grønt.
 2.3 Gentag trin 2.1 og 2.2, indtil alle kanaler, der skal registreres med termostaten, er valgt (indikatorlamper blinker grønt).
 Bemærk! Det anbefales at registrere alle kanaler til termostaten samtidig.
 3. Termostatregistrering
 Termostat T-163 som termostat med forskellige funktioner
 3.1 Tryk let på termostatens registreringsknap, og hold den inde. Slip knappen, når indikatorlampen begynder at blinke grønt (sidder i hullet over registreringsknappen). Den valgte kanals indikatorlampe i kontrolenheden lyser nu permanent grønt, og registreringen er afsluttet.
 Termostat T-165
 3.1 Tryk let på termostatens registreringsknap, og hold den inde. Slip knappen, når indikatorlampen foran på termostaten begynder at blinke. Den valgte kanals indikatorlampe i kontrolenheden lyser nu permanent grønt, og registreringen er afsluttet.
 Termostaterne T-166, T-167 og T-168
 3.1 Tryk på begge knapperne - og + på termostaten, indtil teksten CnF (configure = konfigurer) og et ikon for kommunikation vises. Den valgte kanals indikatorlampe i kontrolenheden lyser nu permanent grønt, og registreringen er afsluttet.
 4. Gentag trin 2 og 3, indtil alle tilgængelige termostater er registreret.
 5. Valg af kanal på systemenhed
 5.1 Brug knappen < eller > til at flytte markøren til indikatorlampen for strømforsyning (indikatorlam-pen blinker rødt).
 5.2 Tryk på knappen OK for at få adgang til syste-mets tilstand for kanalregistrering. Indikatorlam-pen for strømforsyning blinker efter mønsteret langt blink, kort pause, langt blink, og indikator-lampen for kanal 1 blinker rødt.
 5.3 Vælg en systemkanal, se listen nedenfor.
 1 = Betjeningsenhed
 2 = Relæmodul
 3 = Institutionstermostat med udendørs føler
 4 = Institutionstermostat med varme/køle-omskiftning fra kontakt eller varme/køle-omskiftning fra følerindgang
 5 = Institutionstermostat med Komfort/Øko-omskiftning
 5.4 Tryk på knappen OK for vælge systemenhedskanal. Kanalens indikatorlampe begynder at blinke grønt
 6. Registrering af systemenhed
 Betjeningsenhed I-167
 6.1 Tryk på Forbind touchskærm til kontrolenhed i menuen RF Link (Hovedmenu > Foretrukne) eller Startvejledning for at starte registreringen.
 6.2 Betjeningsenheden registreres til kontrolenheden. Den valgte kanals indikatorlampe i kontrolenheden lyser nu permanent grønt, og registreringen er afsluttet.
 Termostat T-163 som systemenhed med forskellige funktioner
 6.1 Tryk forsigtigt på termostatens registreringsknap, og hold den inde. Slip knappen, når indikatorlam-pen begynder at blinke grønt (sidder i hullet over registreringsknappen). Den valgte kanals indikatorlampe i kontrolenhe-den lyser nu permanent grønt, og registreringen er afsluttet.
 Relæmodul M-161
 6.1 Tryk på registreringsknappen på relæmodulet, og hold den inde, indtil indikatorlampen begynder at blinke langsomt. Den valgte kanals indikatorlampe i kontrolenhe-den lyser nu permanent grøn, og indikatorlam-perne på relæmodulet begynder at blinke hurtigt igen, hvorefter de holder op med at lyse nogle få sekunder senere.
 7. Gentag trin 5 og 6, indtil alle tilgængelige systemenheder er registreret.
 8. Afslut registrering
 Tryk på knappen OK på kontrolenheden, og hold den inde i ca. 3 sekunder, indtil den grønne indikatorlampe holder op med at lyse, for at afslutte registreringen og vende tilbage til normaltilstand.
 QU ICKGU IDE
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 Tekniske dataGenerelt
 IP IP20 (IP: grad af utilgængelighed til aktive dele af produktet og grad af vand)
 Maks. omgivende RF (relativ fugtighed) 85 % ved 20 °C
 Betjeningsenhed (kun Wave PLUS)
 CE-mærkning
 Lavspændingstests EN 60730-1 og EN 60730-2-1
 EMC-tests (krav til elektromagnetisk kompatibilitet) EN 60730-1
 Strømforsyning 230 V vekselstrøm +10/-15 %, 50 Hz i vægboks eller tilslutning til mini-USB
 Driftstemperatur 0 °C til +45 °C
 Opbevaringstemperatur -20 °C til +70 °C
 Kontrolenhed/betjeningsenhed SD-kort (kun Wave PLUS)
 Type micro SD HC, UHS eller Standard
 Kapacitet 4-32 GB, FAT 32-format
 Hastighed Klasse 4-10 (eller højere)
 Registrer flere kontrolenheder
 Der kan registreres op til fire kontrolenheder på én betjeningsenhed.
 Du kan få flere oplysninger i afsnittet Registrer termostat eller betjeningsenhed til en kontrolenhed.
 Fjern registreringen af én kanal eller systemenhed
 Når en kanal eller systemenhed ikke er registreret korrekt, eller hvis en termostatregistrering skal gøres om, kan den aktuelle registrering fjernes fra kontrolenheden.
 BEMÆRK!Registreringen af kontrolenheden skal også fjernes i betjeningsenheden. Gå til Hovedmenu > Foretrukne > RF Link, og fjern registreringen.
 Sådan fjernes registreringen af en kanal:
 1. Åbn registreringstilstanden. Indikatorlampen for kanal 1 blinker rødt/grønt, eller den første ikke-registrerede kanal blinker rødt.
 2. Hvis registreringen af en systemenhed (betjeningsen-hed osv.) skal fjernes, skal du åbne systemtilstanden for kanalregistrering. Indikatorlampen for strømforsy-ning blinker efter mønsteret langt blink, kort pause, langt blink, og indikatorlampen for kanal 1 blinker rødt/grønt.
 3. Brug knappen < eller > til at flytte markøren (indika-torlampen blinker rødt) til den valgte kanal (blinker grønt, hvis registreret) for at fjerne registreringen.
 4. Tryk på knappen < og > samtidig, indtil indikatorlam-pen for den valgte kanal begynder at blinke rødt (ca. 5 sekunder).
 Fjern registrering af alle kanaler
 Når en eller flere kanaler (termostater og systemenheder) ikke er registreret korrekt, kan alle registreringer fjernes samtidig.
 BEMÆRK!Registreringen af kontrolenheden skal også fjernes i betjeningsenheden. Gå til Hovedmenu > Foretrukne > RF Link, og fjern registreringen.
 Sådan annulleres alle kanalregistreringer:
 1. Åbn registreringstilstanden. Indikatorlampen for kanal 1 blinker rødt/grønt, eller den første ikke-registrerede kanal blinker rødt.
 2. Tryk på knappen < og > samtidig, indtil indikator-lamperne for alle kanaler undtagen én holder op med at lyse (ca. 10 sekunder. Den sidste, der er tilbage, blinker rødt.
 Rum-bypass
 For at gå til bypass-indstillingerne skal kontrolenheden være registreret til betjeningsenheden.
 1. I betjeningsenheden skal du gå til menuen Rum-bypass, Hovedmenu > Systemindstillinger > Rum-bypass.
 2. Vælg en kontrolenhed.
 3. Vælg op til maks. to rum.
 4. Tryk på knappen Bekræft for at gemme og afslutte menuen.
 Andre funktioner
 Se den komplette vejledning for at få yderligere oplysninger om Autobalancering af telestater (automatisk indregulering er slået til som standard), Integration af varmepumper, Køling, Komfort/Øko-indstillinger, U@home, Rumanalyse og Forsyningstjek osv.
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UK
 CZ
 DE
 DK
 EE
 ES
 FI
 FR
 HR
 HU
 IT
 LT
 LV
 NL
 NO
 PL
 PT
 RO
 RU
 SE
 SK
 Antenne
 Strømforsyning Fra kontrolenhed
 Radiofrekvens 868,3 MHz
 Senderens driftscyklus <1 %
 Modtagerklasse 2
 Termostat
 CE-mærkning
 Lavspændingstests EN 60730-1* og EN 60730-2-9***
 EMC-tests (krav til elektromagnetisk kompatibilitet) EN 60730-1 og EN 301-489-3
 ERM-tests (elektromagnetisk kompatibilitet og spørgsmål vedrørende radiospektrum) EN 300 220-3
 Strømforsyning To alkaliske 1,5 V AAA-batterier
 Spænding 2,2 V til 3,6 V
 Driftstemperatur 0 °C til +45 °C
 Opbevaringstemperatur -10 °C til +65 °C
 Radiofrekvens 868,3 MHz
 Senderens driftscyklus <1 %
 Tilslutningsklemmer (kun termostater) 0,5 mm² til 2,5 mm²
 Relæmodul
 CE-mærkning
 Lavspændingstests EN 60730-1* og EN 60730-2-1***
 EMC-tests (krav til elektromagnetisk kompatibilitet) EN 60730-1 og EN 301-489-3
 ERM-tests (elektromagnetisk kompatibilitet og spørgsmål vedrørende radiospektrum) EN 300 220-3
 Strømforsyning 230 V vekselstrøm +10/-15 %, 50 Hz eller 60 Hz
 Driftstemperatur 0 °C til +50 °C
 Opbevaringstemperatur -20 °C til +70 °C
 Maks. forbrug 2 W
 Relæudgange 230 V vekselstrøm +10/-15 %, 250 V vekselstrøm 8 A maksimum
 Strømtilslutning 1 m kabel med eurostik (undtagen UK)
 Tilslutningsklemmer Op til 4,0 mm² massiv eller 2,5 mm² fleksibel med tyller
 Kontrolenhed
 CE-mærkning
 Lavspændingstests EN 60730-1* og EN 60730-2-1***
 EMC-tests (krav til elektromagnetisk kompatibilitet) EN 60730-1 og EN 301-489-3
 ERM-tests (elektromagnetisk kompatibilitet og spørgsmål vedrørende radiospektrum) EN 300 220-3
 Strømforsyning 230 V vekselstrøm +10/-15 %, 50 Hz eller 60 Hz
 Intern sikring T5 F3.15AL 250 V, 5 x 20 3,15 A hurtigvirkende
 Intern sikring, varmepumpeudgang TR5-T 8,5 mm Wickmann 100 mA, tændingsforsinkelse
 Driftstemperatur 0 °C til +45 °C
 Opbevaringstemperatur -20 °C til +70 °C
 Maks. forbrug 45 W
 Pumpe- og kedelrelæudgange 230 V vekselstrøm +10/-15 %, 250 V vekselstrøm 8 A maksimum
 GPI (General Purpuse Input) Kun tør kontakt
 Varmepumpeindgang (kun Wave PLUS) 12-24 V jævnstrøm/5-20 mA
 Varmepumpeudgang (kun Wave PLUS) 5-24 V jævnstrøm/0,5-10 mA, strømsænkning ≤ 100 mW
 Ventiludgange 24 V vekselstrøm, 4 A maks.
 Strømtilslutning 1 m kabel med eurostik (undtagen UK)
 Tilslutningsklemme til strøm, pumpe, GPI og kedel Op til 4,0 mm² massiv eller 2,5 mm² fleksibel med tyller
 Tilslutningsklemmer til ventiludgange 0,2 mm² til 1,5 mm²
 *) EN 60730-1 Automatiske elektriske kontrolenheder til husholdning og lignende brug –
 Del 1: Generelle krav
 **) EN 60730-2-1 Automatiske elektriske kontrolenheder til husholdning og lignende brug –
 Del 2-1: Særlige krav til elektriske kontrolenheder til elektriske husholdningsapparater
 ***) EN 60730-2-9 Automatiske elektriske kontrolenheder til husholdning og lignende brug –
 Del 2-9: Særlige krav til enheder til kontrolenheder til temperaturregistrering
 0682
 Erklæring om overensstemmelse:Vi erklærer hermed på vores eget ansvar, at produkter, som disse instruktioner vedrører, tilfredsstiller alle væsentlige krav i forbindelse med R&TTE 1999/5/CE-direktivet af marts 1999.
 Kan anvendes over hele Europa
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